
Схемы вводно-распределительных устройств ВРУ 

Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

 Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

Вводные панели 
ВРУ1-11- 

Р1 
Т1...Т3 Т4... 

Р2 
Т6 

Т1-Т6 Трансформаторы тока 
10УХЛ4 50/5…200/5А 

F1-F6 
Р1, Р2 

Предохранители 
Счетчики (учет общих нагрузок) 

Wh Wh Переключатели 250А 
F1...F3 

Q1 

F4.. 

Q2 

.F6 Q1, Q2 
S1, S2 
Е1, Е2 

Автоматические выключатели 
Лампы накаливания 

S1 S2 

E1 E2 
N 

ВРУ1-12- 

Р1 Р2 

Т1-Т6 Трансформаторы тока 
10УХЛ4 50/5…200/5А 

F1-F6 Предохранители 
Т1...Т3 Р1, Р2 Счетчики (учет общих нагрузок) 

Wh Wh Переключатели 250А 
F1...F3 

Q1 Q

F4...F6 

2 

Q1, Q2 
S1, S2 
Е1, Е2 

Автоматические выключатели 
Лампы накаливания 

S1 S2 

E1 E2 
N 

ВРУ1-13- 

Р1 
Т1...Т3 Т 4...Т6

Р2 

Т1-Т6 Трансформаторы тока 
20УХЛ4 50/5…200/5А 

F1-F6 
Р1, Р2 

Предохранители 
Счетчики (учет общих нагрузок) 

Wh Wh Переключатели 250А 
Q1, Q2 Автоматические выключатели 

F1...F3 F4...F 6 S1, S2 Лампы накаливания 
Q1 Q 2 Е1, Е2 

S1 S2 

E1 E2 
N 



Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

ВРУ1-14- 

Р1  
Т1...Т3 

Р2 

Т1-Т6 Трансформаторы тока 
20УХЛ4 F1-F6 Предохранители 

Р1, Р2 Счетчики (учет общих нагрузок) 
Переключатели 400А 

Wh Wh Q1, Q2 Автоматические выключатели 
F1...F3 

Q1 

F4.. 

Q2 

.F6 S1, S2 
Е1, Е2 

Лампы накаливания 

S1 S2 

E1 E2 
N 

ВРУ1-17- 
Р1 

Т1-Т3 Трансформаторы тока 
70УХЛ4 50/5…100/5 
(  панель  с Р1 Счетчик (учет общих нагрузок) 
АВР) Т1...Т3 

Wh Контакторы 
К1, К2 Блок-выключатели 

К1 АВР К2 Q1, Q2 Автоматические выключатели 
S1, S2 Лампы накаливания 

Q1 Q2 
Е1, Е2 

S1 S2 

E1 E2 

N 

ВРУ1-18- 

Р1 

Т1-Т3 Трансформаторы тока 
80УХЛ4 100/5…200/5 
(  панель  с Р1 Счетчик (учет общих нагрузок) 
АВР) Wh Контакторы 

Т1...Т3 К1, К2 Блок-выключатели 
Q1, Q2 Автоматические выключатели 

К1 АВР К2 S1, S2 Лампы накаливания 
Е1, Е2 

Q1 Q2  

S1 S2 

E1 E2 

N 



Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

Распределительные панели 
ВРУ1- 
41- 
00УХЛ4 

F1...F6 F7...F27 

N 

F1-F6 
F7-F27 

Предохранители 
Предохранители 

ВРУ1- 
42- 
01УХЛ4 

ВРУ1- 
42- 
02УХЛ4 
ВРУ1- 
43- 
00УХЛ4 

Т1...Т3 Wh  Р1 
F1...F6 F7...F27 

N 

Т1-Т3 

Р1 

F1-F6 
F7-F27 

Трансформаторы тока 
100/5…300/5 
Счетчик (учет 
абонентских нагрузок) 
Предохранители 
Предохранители 

ВРУ1- 
44- 
00УХЛ4 

F1...F6 F7...F27 

N 

F1-F6 
F7-F27 

Предохранители 
Предохранители 

ВРУ1- 
45- 
01УХЛ4 

ВРУ1- 
45- 
02УХЛ4 

ВРУ1- 
46- 
00УХЛ4 

Т1...Т3 Wh  Р1 
F1...F6 F7...F27 

N 

Т1-Т3 

Р1 

F1-F6 
F7-F27 

Трансформаторы тока 
100/5…300/5 
Счетчик (учет 
абонентских нагрузок) 
Предохранители 
Предохранители 



Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

ВРУ1- 
47- 
00УХЛ4 

F1-F15 F16-F30 

N 

F1-F15 
F16-F30 

Предохранители 
Предохранители 

ВРУ1- 
48- 
03УХЛ4 

ВРУ1- 
48- 
04УХЛ4 

ВРУ1- 
49- 
00УХЛ4 

F1-F15 F16-F30 

N 

Т1-Т3 

Р1 

F1-F6 
F7-F27 

Трансформаторы тока 
100/5…300/5 
Счетчик (учет абонентских 
нагрузок) 
Предохранители 
Предохранители ВРУ1- 

49- 
03УХЛ4 

ВРУ1- 
49- 
04УХЛ4 

ВРУ1- 
50- 
00УХЛ4 

F1-F12 F13-F24 

N 

F1-F12 
F13-F24 

Предохранители 
Предохранители 

ВРУ1- 
50- 
01УХЛ4 

ВРУ1- 
50- 
01УХЛ4 



Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

Вводно-распределительные панели 
ВРУ1- 
21- 
10УХЛ4 

S1-S2 

Q1 E1-E2 

F1...F3 

Р1 
Т1...Т3 

F4...F9 Wh 

F10...F18 N 

S1, S2 

E1, E2 
Q1 

F1-F3 
T1-T3 

P1 

F4-F9 
F10-F18 

Автоматические 
выключатели 
Лампы накаливания 
Переключатель 250 А 
Предохранители 
Трансформаторы  тока 
50/5…200/5 
Счетчик  (учет  общих 
нагрузок) 
Предохранители 
Предохранители 

ВРУ1- 
22- 
53УХЛ4 

S1-S2 

Q1-Q2 E1-E2 

F1...F3 

Р1   Wh
F4...F21 

N 

S1, S2 

E1, E2 
Q1, Q2 
F1-F3 
F4-F21 
P1 

Автоматические 
выключатели 
Лампы накаливания 
Блок-выключатели 
Предохранители 
Предохранители 
Счетчик (учет 
домоуправленческих 
нагрузок) 

ВРУ1- 
22- 
54УХЛ4 

ВРУ1- 
22- 
55УХЛ4 

ВРУ1- 
22- 
56УХЛ4 

ВРУ1- 
23- 
53УХЛ4 

S1-S2 

Q1-Q2 E1-E2 

F1...F3 

Т1-Т3 Wh   Р1 

F4...F18 
N 

S1, S2 

E1, E2 
Q1, Q2 
F1-F3 
F4-F18 
T1-T3 

P1 

Автоматические 
выключатели 
Лампы накаливания 
Блок-выключатели 
Предохранители 
Предохранители 
Трансформаторы  тока 
50/5…200/5 
Счетчик (учет 
домоуправленческих 
нагрузок) 



Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

ВРУ1-23- 
54УХЛ4 

S1-S2 

Q1-Q2 E1-E2 

F1...F3 

Р1 

Т1-Т3 Wh 

F4...F18 
N 

S1, S2 

E1, E2 

Q1, Q2 

F1-F3 
F4-F18 
T1-T3 

P1 

Автоматические 
выключатели 
Лампы накаливания 
Блок-выключатели 
Предохранители 
Предохранители 
Трансформаторы тока 
50/5…200/5 
Счетчик (учет общих 
нагрузок) 

ВРУ1-23- 
55УХЛ4 

ВРУ1-23- 
56УХЛ4 

ВРУ1-24- 
53УХЛ4 S1-S2 

Q1-Q2 E1-E2 

F1...F3 

F4...F21 
Т1-Т3 

Р1   Wh 

Wh  Р2 N 

S1, S2 

E1, E2 

Q1, Q2 

F1-F3 
F4-F21 
P1 

T1-T3 

P2 

Автоматические 
выключатели 
Лампы накаливания 
Блок-выключатели 
Предохранители 
Предохранители 
Счетчик (учет 
домоуправленческих 
нагрузок) 
Трансформаторы тока 
30/5…100/5 
Счетчик (учет 
абонентских нагрузок) 

ВРУ1-24- 
54УХЛ4 

ВРУ1-24- 
55УХЛ4 

ВРУ1-24- 
56УХЛ4 

ВРУ1-25- 
63УХЛ4 

S1 

E1 
QF1 

F1...F3 

F4...F18 
Р1    Wh 

N 

S1 

E1 

QF1 
F1-F3 
F4-F18 
P1 

Автоматический 
выключатель 
Лампа накаливания 
Блок-выключатель 
Предохранители 
Предохранители 
Счетчик (учет 
домоуправленческих 
нагрузок) 



Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

ВРУ1-25- 
64УХЛ4 

S1 

E1 
QF1 

F1...F3 

F4...F18 
Р1   Wh 

N 

S1 

E1 

QF1 
F1-F3 
F4-F18 
P1 

Автоматический 
выключатель 
Лампа накаливания 
Блок-выключатель 
Предохранители 
Предохранители 
Счетчик (учет 
домоуправленческих 
нагрузок) 

ВРУ1-25- 
65УХЛ4 

ВРУ1-25- 
66УХЛ4 

ВРУ1-26- 
63УХЛ4 

S1 

E1 
QF1 

Т1-Т3 Wh   Р1 

F1...F3 

F4...F15 

N 

S1 

E1 

QF1 
F1-F3 
F4-F15 
P1 

Автоматический 
выключатель 
Лампа накаливания 
Блок-выключатель 
Предохранители 
Предохранители 
Счетчик  (учет  общих 
нагрузок) ВРУ1-26- 

64УХЛ4 

ВРУ1-26- 
65УХЛ4 

ВРУ1-26- 
66УХЛ4 



Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

ВРУ1-27- 
63УХЛ4 

S1 

E1 
QF1 

F1...F3 
F4...F18 

Т1-Т3 

Р1  Wh Wh  Р2 
N 

S1 

E1 

QF1 
F1-F3 
F4-F18 
P1 

T1-T3 

Автоматический 
выключатель 
Лампа 
накаливания 
Блок- 
выключатель 
Предохранители 
Предохранители 
Счетчик (учет 
общих нагрузок) 
Трансформаторы 
тока 30/5…100/5 

ВРУ1-27- 
64УХЛ4 

ВРУ1-27- 
65УХЛ4 

ВРУ1-27- 
66УХЛ4 

ВРУ1-28- 
63УХЛ4 

S1 

E1 
Q1 

Т1-Т3 Wh   Р1 

F1...F3 

F4...F18 
Р2    Wh 

N 

S1 

E1 

Q1 
T1-T3 

P1 

F1-F3 
F4-F18 
P2 

Автоматический 
выключатель 
Лампа 
накаливания 
Блок- 
выключатель 
Трансформаторы 
тока 30/5…100/5 
Счетчик (учет 
общих нагрузок) 
Предохранители 
Предохранители 
Счетчик (учет 
домоуправленче 
ских нагрузок) 

ВРУ1-28- 
64УХЛ4 

ВРУ1-28- 
65УХЛ4 

ВРУ1-28- 
65УХЛ4 



Тип 
Принципиальная 
схема первичных 

соединений 

Элементы на схеме 

Обозначение Наименование 

ВРУ1-29- 
63УХЛ4 

S1 

E1 
QF1 

Т1-Т3 Wh  Р1 

F1...F3 

F4...F15 Т4-Т6 
Wh  Р2 

N 

S1 

E1 

QF1 
T1-T3 

P1 

F1-F3 
F4-F15 
T4-T6 

P2 

Автоматический 
выключатель 
Лампа 
накаливания 
Блок- 
выключатель 
Трансформаторы 
тока 30/5…100/5 
Счетчик (учет 
общих нагрузок) 
Предохранители 
Предохранители 
Трансформаторы 
тока 30/5…100/5 
Счетчик (учет 
абонентских 
нагрузок) 

ВРУ1-29- 
64УХЛ4 

ВРУ1-29- 
65УХЛ4 

ВРУ1-29- 
66УХЛ4 



К5 К6 

Кфотодатчику 

К4 К4 К1 

К3 
К2 

От распределительной 
От распределительной 

панели осветительной 
панели силовой нагрузки 

нагрузки 

К3 Q1 К2 К3 Q2 К3 К2 Q3 К3 К2 Q4 К2 К1 Q5 К1 К1 Q6 К1 

S1-S32 

К4 N 

Схема электрическая блока управления освещением 

Элементы на схеме 

К1-К3 
К4 
К5 
К6 

Q1-Q6 
S1-S32 

Пускатели 
Промежуточные реле 
Фотореле 
Реле времени 
Пакетные выключатели 
Автоматические выключатели 

П
родолж

ение таблицы
 4 

С
хемы

 вводно-распределительны
х устройств В

РУ
 



От распределительной 

панели осветительной От распределительной 

нагрузки панели силовой нагрузки 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

SF1-SF30 

N 

Схема электрическая блока управления освещением 

Элементы на схеме 

Q1-Q6 
S1-S30 

Пакетные выключатели 
Автоматические выключатели 

П
родолж

ение таблицы
 4 

С
хемы

 вводно-распределительны
х устройств В

РУ
 



К3 

К фотодатчику 

К1 

К2 

От распределительной 
панели осветительной 
нагрузки 

К1 К1 

Q1 Q2 

К2 

Схема Г.2-3 электрическая блока управления освещением 

От  распредел 
панели силов 

К1 К1 

Q3 

К4 

ительной 
ой нагрузки 

 

S1-S16 

N 

Элементы на схеме 

К1 Пускатель 
К2 Промежуточное реле 
К3 Фотореле 
К4 Реле времени 
Q1-Q3 Пакетные выключатели 
S1-S16 Автоматические выключатели 

От распределительной 
панели осветительной 
нагрузки 

Q1 Q2 

S1-S14 

Схема Г.2-4 электрическая блока управления освещением 

От  распределительной 
панели силовой нагрузк 

Q3 

 
и 

N 

Элементы на схеме 
Q1-Q6 
S1-S14 

Пакетные выключатели 
Автоматические выключатели 



К2 

К фотодатчику 

К1 

От вводно- 
распределительной 

панели 

К1 К1 К1 К1 

Q1 Q2 

S1-S15 

N 

Схема Г.2-5 электрическая блока управления освещением 
Элементы на схеме 

К1 
К2 
Q1,Q2 
S1-S15 

Пускатель 
Фотореле 
Пакетные выключатели 
Автоматические выключатели 

От вводно- 
распределительной 

панели 

Q1 Q2 

S1-S14 

N 

Схема Г.2-6 электрическая блока управления освещением 
Элементы на схеме 

Q1,Q2 
S1-S14 

Пакетные выключатели 
Автоматические выключатели 



К фотодатчику 

К1 К1 

Q1 

Схема Г.2-7 электрическая блока управления освещением 

К2 

К1 

От вводно- 
распределительной 

панели 

Q2 

F1-F9 

N 

Элементы на схеме 
К1 
К2 
Q1,Q2 
F1-F9 

Пускатель 
Фотореле 
Пакетные выключатели 
Предохранители 

Q1 

Схема Г.2-8 электрическая блока управления освещением 

От вводно- 
распределительной 

панели 

Q2 

F1-F8 

N 

Элементы на схеме 
Q1,Q2 
F1-F8 

Пакетные выключатели 
Предохранители 


